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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- umowy z Inwestorem 

-  wizji lokalnej 

- wytycznych technologicznych 

- obowiązujących przepisów branżowych i polskich norm 

 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy branży elektrycznej dotyczący 

modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzy. 

Dokumentacja obejmuje: 

- nową rozdzielnice zasilająco – sterowniczą technologiczną; 

- instalacje automatyki i AKP; 

- instalacje technologiczne zasilające i sterownicze; 

 

1.3 ZASILANIE ENERGETYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY. 

Wg stanu istniejącego ; poza zakresem niniejszego opracowania. 

 

1.3.1 Rozdzielnica zasilająco – sterownicza 

 W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody projektuje się obiekcie na terenie 

SUW wykonanie nowej rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej technologicznej. Nowo 

projektowaną rozdzielnicę „CSS-Z” projektuje się wykonać na bazie szaf  energetycznych z 

blachy stalowej. Szafy posadowione będą na cokołach wysokości 100mm w miejscu 

istniejących rozdzielnic przeznaczonych do demontażu. Z projektowanej rozdzielnicy „CSS-Z” 

zasilane będą wszystkie instalacje i urządzenia technologiczne pracujące w budynku Stacji. 

 

 



1.4 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 

1.4.1 Pompy głębinowe. 

Woda surowa dla Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzy ujmowana będzie z trzech 

studni S2, S2’’ i S2’’’. Wodę surową do zbiorników wody surowej dostarczać będą trzy pompy 

o mocy 4kW każda. Z każdej studni głębinowej zostaną doprowadzone do sterownika PLC 

sygnały pozwalające na ciągły pomiar lustra wody w ujęciu, realizowany sonda 

hydrostatyczną „Hypersens” wpuszczaną do studni. Tor zasilający i zabezpieczający każdą 

pompę głębinową stanowić będzie wyłącznik silnikowy oraz zaawansowany softstart z 

funkcją kontroli momentu. Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej 

„CSS-Z” zabudowane zostaną:  

- przełącznik rodzaju pracy typu A-0-R (praca automatyczna lub ręczna); 

- przyciski sterownicze START i STOP; 

- lampki LED do sygnalizacji pracy oraz awarii pompy głębinowej. 

 

1.4.2 Pompy wody surowej. 

Woda surowa do kolektora wody surowej dostarczać będą dwie pompy o mocy 

5,5kW każda. Do istniejącej i aktualnie wykorzystywanej Grundfoss CR 32 -3, równolegle 

dołączona zostanie druga, rezerwowa. Tor zasilający i zabezpieczający każdą pompę wody 

surowej stanowić będzie wyłącznik silnikowy oraz zaawansowany softstart z funkcją kontroli 

momentu. Pracować będzie zawsze tylko jedna, druga będzie pompą awaryjną. Dodatkowo 

na elewacji rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej „CSS-Z” zabudowane zostaną:  

- przełącznik rodzaju pracy typu A-0-R (praca automatyczna lub ręczna); 

- przyciski sterownicze START i STOP; 

- lampki LED do sygnalizacji pracy oraz awarii pompy głębinowej. 

 

1.5.5 Pompy sieciowe. 

Wodę uzdatnioną do sieci będą dostarczać projektowane dwa zestawy pomp 

sieciowych. Pierwszy zestaw składał się będzie z trzech pomp o mocy PN=4kW każda, drugi 

zestaw również z trzech pomp o mocy PN=4kW każda. Pompy zasilane i zabezpieczone będą 

w rozdzielnicy „CSS-Z”. Każda z pomp sieciowych zasilana będzie niezależną przetwornicą 

częstotliwości ze sterowaniem wektorowym, graficznym wyświetlaczem LCD i z 

wbudowanymi filtrami przeciwzakłóceniowymi, regulującą wydajność zestawu i utrzymującą 

stałe ciśnienie na kolektorze wyjściowym pomp mierzone przez przetwornik ciśnienia. Należy 



zachować kompatybilność EMC poprzez odpowiednie (zgodnie z normami) podłączenie 

ekranów przewodów zasilających. Pracę zestawów sieciowych nadzoruje sterownik PLC, 

który dobiera odpowiednio ilość pracujących pomp oraz zapewnia właściwe doregulowanie 

wydajności zestawu, praca wszystkich pomp zarówno pod falownikiem jak i na sieci będzie 

odbywać się w funkcji równomiernego ich wykorzystania. W przypadku awarii sterowania 

automatycznego istnieje możliwość ręcznego uruchomienia poszczególnych pomp. Ciśnienie 

na kolektorze wyjściowym pomp, mierzone będzie przez przetwornik ciśnienia. Do pomiaru 

przepływu i objętości wody podawanej do sieci zastosowane zostaną przepływomierze 

elektromagnetyczne. Zestaw nr.2 zasilający odpływ Kobyla – Łańce pozostaje bez zmian, 

sterowany będzie z istniejącej rozdzielni sterowniczo – zasilającej; poza zakresem niniejszego 

opracowania. 

 

1.5.5 Stacje dozujące. 

Projektuje się w budynku Stacj wykonanie układu zasilająco – sterowniczego, z 

którego będą zasilane i sterowane pompy: 

- Std1 - przeznaczona do wprowadzania roztworu NaoH do wody surowej, w bieżącej 

eksploatacji, model Tekna DPG, 

- Std2 - Przeznaczona do wprowadzania do wody surowej roztworu NaOCl , 

niezbędnego do prawidłowej pracy złóż odżelaźniających, w skład zestawu wchodzi pompa 

dozująca Grundfoss DDE 6 /10, czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. 

Pracę stacji dozującej nadzoruje sterownik PLC, który dobiera właściwe doregulowanie 

wydajności zestawu. W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje możliwość 

ręcznego uruchomienia pompy. 

- Std3 - Przeznaczona do końcowej dezynfekcji wody. Przewidziano zastosowanie 

pompy analogicznej do Std2, dodatkowo wspomagać jej optymalną pracę będzie wodomierz 

impulsowy Wi2. 

 

1.5.5 Węzły sorbcyjne. 

W układzie technologicznym SUW woda uzdatniana będzie z zastosowaniem dwóch 

pracujących równolegle urządzenia, każde wykonane na bazie kolumny z wypełnieniem z 

odpowiedniego węgla aktywnego. Oprócz zasadniczego urządzenia w skład każdego zestawu 

wchodzi również, zawór sterujący Clack WS 2H TM pracujący w sterowaniu czasowym. 

Uruchamianie regeneracji może następować dwojako : 

- poprzez sterownik centralny ( wysyła on sygnał do głowicy) 



- w sterowaniu czasowym, (w zadanych odstępach czasowych i o - zaprogramowanej 

godzinie), poprzez sterownik głowicy, 

- ręcznie , przez uprawnionego pracownika obsługi. 

 

1.5 INSTALACJE STEROWANIA I SYGNALIZACJI 

Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy obiektowej „CSS-Z” 

projektuje się napięcie 230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania 

ręcznego urządzeń projektuje się przełączniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na 

elewacji rozdzielnicy. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii urządzeń projektuje się diody 

świetlne i lampki sygnalizacyjne. Sterownik PLC wraz z panelem operatorskim zasilane będą z 

gwarantowanego napięcia 24VDC otrzymywanego z zasilacza In=20A. 

 

1.6 STEROWNIKI PLC. WIZUALIZACJA PRACY SUW. 

Projektuje się wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracującej w pełnej automatyce. 

Pracę całego procesu nadzorować będzie lokalnie sterownik programowalny PLC. 

Zainstalowany sterownik wyposażony będzie w port komunikacyjny umożliwiający włączenie 

go do pracy w sieci Ethernet. Sterownik połączony będzie z panelem operatorskim ( 9”), na 

którym przedstawiona zostanie w sposób graficzny cała instalacja technologiczna 

uzdatniania wody umożliwiając lokalny odczyt oraz zmianę parametrów pracy instalacji. 

Wizualizacja musi zostać wykonana poprzez graficzne plansze (ekrany) odwzorowujące całą 

instalację objętą niniejszym opracowaniem oraz umożliwiające pełny monitoring 

zachodzących procesów wraz z tworzeniem wykresów, raportów i obsługą alarmów. 

 

1.7 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem 

pośrednim) projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki 

bezpiecznikowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części 

obwodów rozdzielnicy wyłączników różnicowoprądowych o nominalnym prądzie 

różnicowym IDN=30mA. 

 

1.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. 

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzeń stanowić będzie 

ochronnik klasy II zainstalowany w nowej rozdzielnicy „CSS-Z”. 



Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych i 

przetworników ciśnienia zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony 

sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe 

ochronniki, dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. 

 

1.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz 

modernizowanego budynku technologicznego SUW wykonana będzie jako nowa, natynkowa, 

przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn 

oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW. Przewody zasilające w korytkach można układać 

wielowarstwowo, stykające się.  Przewody sterownicze, sygnalizacyjne oraz instalacji SSWiN  

i CCTV układać w odstępie 5cm od kabli zasilających lub w oddzielnych korytkach.  

 

1.10 UWAGI KOŃCOWE. 

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowiązującymi 

normami: 

− PN-IEC 60364 /Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych/ 

− SEP- E - 004 /Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa./ 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji 

skuteczności ochrony dodatkowej. Zastosowane w projekcie urządzenia są propozycją 

standardu, dopuszcza się zastosowanie zamienników z zachowaniem parametrów 

technicznych urządzeń zaproponowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1 BILANS MOCY 

BILANS MOCY - SUW Dzimierz 

Metoda współczynnika zapotrzebowania 

 

Lp.    Nazwa urządzenia    Pn [kW]    Ilość całkow.    Pi [kW]    Pi obl. [kW]    cos ϕ    wsp. kz    Pz [kW]   

     
        1.   Pompy głębinowe S2, S2'', S3''  4 3 12 12 0,84 1 12 

 2.   Pompa wody surowej PWS 1, PWS2 5,5 2 11 11 0,98 1 11 

 3.   Głowice kolumn Ko 1, 2, 3 0,05 3 0,15 0,15 0,82 0,8 0,12 

 4.   Węzeł sorbcyjny Fw 1, 2 0,05 2 0,1 0,1 0,84 0,6 0,06 

 5. Stacje dozujące Std 1, 2, 3 0,02 3 0,06 0,06 0,6 0,8 0,048 

 6. Zestawy hydroforowe 4 6 24 24 0,7 0,8 19,2 

 7.    Przepustnica PO 0,1 1 0,1 0,1 0,95 0,2 0,02 

 8.   Obwody sterowania, AKP 5,5 1 5,5 5,5 0,95 0,2 1,1 

     
           RAZEM:        52,91 52,91     43,548 

 

Ogółem moc zainstalowana: Pi = 52,91 kW 

Ogółem moc zapotrzebowana: Pz = 43,548 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ZESTAWIENIE I SPECYFIKACJA APARATURY KONTROLNO – POMIAROWEJ                                   

I STEROWNIKÓW PLC. 

ZESTAWIENIE PLC 

Poz. Numer zam. Opis Ilość 

1. 
6ES7215-1AG40-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC, 
INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 14 WEJŚĆ 
BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ 
BINARNYCH (24V DC) / 2 WEJŚCIA 
ANALOGOWE (0 - 10V DC) /  2 WYJŚCIA 
ANALOGOWE (0 - 20 MA), ZASILANIE: 24V DC, 
PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; 
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY 
KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 
MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X 
(WYMAGANY TIA PORTAL V13) 

1 

2. 
6ES7223-1BL32-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ 
BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH 
(24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ 
BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 
0.5A) 

3 

3. 
6ES7221-1BH32-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ 
BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, 
WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE 

1 

4. 
6ES7231-4HF32-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-
5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-
20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW 

1 

5. 
6ES7231-5PD32-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH SM 1231 RTD, 4 WEJŚCIA 
ANALOGOWE RTD 

1 

6. 
6ES7232-4HD32-
0XB0 

SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ 
ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA 
NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB 
PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) 

2 

7. 
6ES7972-0EA00-
0XA0 

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE ADV. FOR 
SIMATIC TELESERVICE, IP BASED, VPN 
POWER SUPPLY EXT. 24V 

1 

8. 6EP1332-1SH71 
SIMATIC S7-1200, ZASILACZ PM 1207 
NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE 
WYJŚCIA: 24V DC/2.5A 

1 

9. 
6GK7277-1AA10-
0AA0 

SIMATIC NET, MODUŁ KOMPAKTOWEGO 
SWITCHA CSM 1277 W KONSTRUKCJI 
SIMATIC S7-1200, PROFINET/ETHERNET, 4 X 
RJ45, PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S, 
NIEZARZĄDZALNY, ZASILANIE 24V DC, 
DIAGNOSTYCZNE DIODY LED, 
DOKUMENTACJA NA CD 

1 

 

 

ZESTAWIENIE APARATURY KONTROLNO - POMIAROWEJ: 

Specyfikacja projektowanej aparatury kontrolno – pomiarowej poza zakresem niniejszego 

opracowania. 

 

 

 



4 CZĘŚĆ GRAFICZNA – WYKAZ RYSUNKÓW 

Rys. nr: 

01/08/2016 - Rozdzielnica „CSS-Z” – schematy ideowe zasilania i sterowania 
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72 JarekObwody sterownicze Zestaw hydroforowy ZH1'' 2016-10-10

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275

R911305275
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Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

73 JarekObwody sterownicze falownika Zestaw hydroforowy ZH1'' 2016-10-10

74 JarekObwody sterownicze Zestaw hydroforowy ZH1''' 2016-10-10

75 JarekObwody sterownicze falownika Zestaw hydroforowy ZH1''' 2016-10-10

R911305275

R911305275

R911305275

80 JarekR911305275Obwody sterownicze Przepustnica PO 2016-10-10

90 JarekObwody zasilania 24VDC PLC, HMI, Ukł. sterowania 2016-10-10

91 JarekObwody zasilania 24VDC Listwa zbiorcza 0V 2016-10-10

92 JarekObwody zasilania 24VDC Listwa zbiorcza PE 2016-10-10

100 JarekPulpit HMI - zasilanie 2016-10-10

101 JarekSterownik PLC - zestawienie 2016-10-10

102 JarekSterownik PLC - zasilanie 2016-10-10

103 JarekWejścia cyfrowe PLC I0.0 - I0.7 2016-10-10

104 JarekWejścia cyfrowe PLC I1.0 - I1.5 2016-10-10

105 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q0.0 - Q0.7 2016-10-10

106 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q1.0 - Q1.1 2016-10-10

107 JarekWejścia analogowe PLC PIW1-PIW2 2016-10-10

108 JarekWejścia cyfrowe PLC I2.0 - I2.7 2016-10-10

109 JarekWejścia cyfrowe PLC I3.0 - I3.7 2016-10-10

110 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q2.0 - Q2.7 2016-10-10

111 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q3.0 - Q3.7 2016-10-10

112 JarekWejścia cyfrowe PLC I4.0 - I4.7 2016-10-10

113 JarekWejścia cyfrowe PLC I5.0 - I5.7 2016-10-10

114 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q4.0 - Q4.7 2016-10-10

115 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q5.0 - Q5.7 2016-10-10

116 JarekWejścia cyfrowe PLC I6.0 - I6.7 2016-10-10

117 JarekWejścia cyfrowe PLC I7.0 - I7.7 2016-10-10

118 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q6.0 - Q6.7 2016-10-10

119 JarekWyjścia cyfrowe PLC Q7.0 - Q7.7 2016-10-10

120 JarekWejścia cyfrowe PLC I8.0 - I8.3 2016-10-10

121 JarekWejścia cyfrowe PLC I8.4 - I8.7 2016-10-10

122 JarekWejścia cyfrowe PLC I9.0 - I9.3 2016-10-10

123 JarekWejścia cyfrowe PLC I9.4 - I9.7 2016-10-10

124 JarekWejścia cyfrowe PLC I10.0 - I10.3 2016-10-10

125 JarekWejścia cyfrowe PLC I10.4 - I10.7 2016-10-10
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126 JarekWejścia analogowe PLC AI0.0 - AI0.1 2016-10-10

127 JarekWejścia analogowe PLC AI0.2 - AI0.3 2016-10-10

128 JarekWejścia analogowe PLC AI0.4 - AI0.5 2016-10-10

129 JarekWejścia analogowe PLC AI0.6 - AI0.7 2016-10-10

130 JarekWejścia analogowe PLC AI0.8 - AI0.9 2016-10-10

131 JarekWejścia analogowe PLC AI0.10 - AI0.11 2016-10-10

132 JarekWyjścia analogowe zasilanie 2016-10-10

133 JarekWyjścia analogowe PLC AQ0.0 - AQ0.1 2016-10-10

134 JarekWyjścia analogowe PLC AQ0.2 - AQ0.3 2016-10-10

135 JarekWyjścia analogowe zasilanie 2016-10-10

136 JarekWyjścia analogowe PLC AQ0.4 - AQ0.5 2016-10-10

137 JarekWyjścia analogowe PLC AQ0.7 - AQ0.7 2016-10-10

200 JarekCałościowa lista artykułów : - MOE.M22S-STX 2016-10-10

200.a JarekCałościowa lista artykułów : MOE.M22-DDL-GR-X1/X0 - SIE.3RW3017-1BB04 2016-10-10
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0 - 199 - obwody mocy
500-699 Obwody bezpieczeństwa
300 - 499 - wejścia PLC
1300 - 1499 - wejścia PLC c. d.
200 - 299 obwody pozostałe
700-949 Wyjścia PLC i pozostałe obwody wyjściowe
949-999 Wyżej nie sklasyfikowane

Opis numeracji potencjałów:
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-PE1:1

Zasilanie
Przycisk P.Poż

Przełącznik
fazowy

Odłącznik :
Rozdzielnia :

2-XM1 1 3 PE

GY BU5G
ÖLFLEX CLASSIC 100 H

-W1

BNBK GNYE

N

1

2

3

4

5

6

-5Q1
3VA1116-1AA42-0AA0

Wyłącznik Główny

1

2

3

4

5

6

-5F1

1 2 3 4

5

A1

A2

-5K1
3VA9988-0BL33

1 1

-5PF1
3UG4512-1AR20

3L2 / 6.0

3L3 / 6.0

3L1 / 6.0

N / 6.0

L1 L2 L3 N

1 2 3

1

2

3

N
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-PE5:1

Gniazdo
serwisowe

Zasilanie istniejącego 
zestawu hydroforowego
ZH2 Kobyla-Łańce

1

2

3

4

-6F2

ΔI

1 2 PE

-6X1
PE

3L2 / 7.0

3L3 / 7.0

3L1 / 7.0

N / 7.0

3L2/5.9

3L3/5.9

3L1/5.9

N/5.9

ZH2L1 ZH2L2 ZH2L3 ZH2N

1

2

3

N

1

2

3

N

14 N1
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-PE1:1

Zasilanie 24VDC
PLC, HMI

Zasilanie 24VDC
obwody sterownicze

3

L1 L2 L3

Rdy Rdy+ -+ -

-6T1
BAE PS-XA-3Y-24-050-007

1

2

3

4

5

6

-6Q1
GZ1-M04

I>I> I>

-X1 3 4 5 PE62-X1 1

3L1/6.9

3L2/6.9

3L3/6.9

N/6.9

+
24

.1
/

90
.1

+
24
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/

90
.1

0V
/

7.
4

0V
/

7.
4

1

2

3

N

10 11 12

200 200201 201
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Pompa głębinowa S2� 4 kW Pompa głębinowa S2''� 4 kW Pompa głębinowa S3''� 4 kW

3RW4024-1BB04

SIEMENS

3RW4024-1BB04

SIEMENS

3RW4024-1BB04

SIEMENS

-PE1:1 -PE1:1 -PE1:1

U1 V1 W1 PE

-M1
4kW 3

M

U1 V1 W1 PE

-M2
4kW 3

M

U1 V1 W1 PE

-M3
4kW 3

M

1

2

3

4

5

6

-8F1

I> I>I>

13

14

30
.1

23

24

30
.8

1

2

-8Q1
1

2

1

2

1L1 3L1 5L3

2T1 4T2 6T3

-8U1
30.4

1

2

3

4

5

6

-8F2

I> I>I>

13

14

31
.1

23

24

31
.8

1

2

-8Q2
1

2

1

2

1L1 3L1 5L3

2T1 4T2 6T3

-8U2
31.4

1

2

3

4

5

6

-8F3

I> I>I>

13

14

32
.1

23

24

32
.8

1

2

-8Q3
1

2

1

2

1L1 3L1 5L3

2T1 4T2 6T3

-8U3
32.4

PE PE PE

3L2 / 8.0

3L3 / 8.0

3L1 / 8.0

N / 8.0

3L2/8.9

3L3/8.9

3L1/8.9

N/8.9

1

2

3

N

1

2

3

N
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Pompa wody surowej PWS 1� 5,5 kW Pompa wody surowej PWS 2� 5,5 kW

3RW4024-1BB04

SIEMENS

3RW4024-1BB04

SIEMENS

-PE1:1-PE1:1

U1 V1 W1 PE

-M4
5,5kW 3

M

U1 V1 W1 PE

-M5
5,5kW 3

M

1

2

3

4

5

6

-9F1

I> I>I>

13

14

33
.1

23

24

33
.8

1

2

-9Q1
1

2

1

2

1L1 3L1 5L3

2T1 4T2 6T3

-9U1
33.4

1

2

3

4

5

6

-9F2

I> I>I>

13

14

34
.1

23

24

34
.8

1

2

-9Q2
1

2

1

2

1L1 3L1 5L3

2T1 4T2 6T3

-9U2
34.4

PEPE

3L2 / 9.0

3L3 / 9.0

3L1 / 9.0

N / 9.0

3L2/9.9

3L3/9.9

3L1/9.9

N/9.9

1

2

3

N

1
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3

N
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Głowica kolumny Ko1� 1 × 50 W / 230 V Głowica kolumny Ko2� 1 × 50 W / 230 V Głowica kolumny Ko3� 1 × 50 W / 230 V

-PE1:1 -PE1:1 -PE1:1

1 2

PE

-KO1
40.2
50W

1~
M

1 2

PE

-KO2
41.2
50W

1~
M

1 2

PE

-KO3
42.2
50W

1~
M

1

2

3

4

-10Q1
5SV3312-6KK01

 In: 25 A, 30mA, Un AC: 230 V
ΔI

1

2

-10F1
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

1

2

-10F2
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

1

2

-10F3
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

PE PE PE

3L2 / 10.0

3L3 / 10.0

3L1 / 10.0

N / 10.0

3L2/10.9

3L3/10.9

3L1/10.9

N/10.9

1

2

3

N

1

2

3

N
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Głowica kolumny Fw1� 1 × 50 W / 230 V Głowica kolumny Fw2� 1 × 50 W / 230 V

-PE6:1 -PE7:1

1 2

PE

-FW1
50.2
50W

1~
M

1 2

PE

-FW2
51.2
50W

1~
M

1

2

3

4

-11Q1
5SV3312-6KK01

 In: 25 A, 30mA, Un AC: 230 V
ΔI

1

2

-11F1
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

1

2

-11F2
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

PE PE

3L2 / 11.0

3L3 / 11.0

3L1 / 11.0

N / 11.0

3L2/11.9

3L3/11.9

3L1/11.9

N/11.9
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2

3

N

1

2

3

N
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Stacja dozująca Std1� 1 × 20 W / 230 V Stacja dozująca Std2� 1 × 20 W / 230 V Stacja dozująca Std3� 1 × 20 W / 230 V

-PE8:1-PE9:1-PE10:1

1 2

PE

-STD1
60.2
20W

1~
M

1 2

PE

-STD2
61.2
20W

1~
M

1 2

PE

-STD3
62.2
20W

1~
M

PEPEPE

1

2

3

4

-12Q1
5SV3312-6KK01

 In: 25 A, 30mA, Un AC: 230 V
ΔI

1

2

-12F1
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

1

2

-12F2
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

1

2

-12F3
5SL6110-6

 6KA, 1POLE, B, 10A

3L2 / 12.0

3L3 / 12.0

3L1 / 12.0

N / 12.0

3L2/12.9

3L3/12.9

3L1/12.9

N/12.9
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3
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3

N
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Zestaw hydroforowy ZH1� 1 × 4,0kW

PE

PE FE

L3-13T1

 

3/PE AC 400 V; 3 kW

-X105 U V W -X105 Rb1 Rb2 -X109 T1 T2

-UG+UG-X100 L1

FE NO-X9 COM NC

L2

-PE10:1

Inverter i550
Power unit
I5DAE255F10010000S
3/PE AC 400 V; 5,5 kW
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m
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H
1
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ni
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H
1

G
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U1 V1 W1 PE

-M6
4kW 3

M

PE

x1

x2

-70H2
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3L3 / 13.0

3L1 / 13.0

N / 13.0

3L2/13.9

3L3/13.9

3L1/13.9

N/13.9

0V/13.9 0V / 13.6

+24.5/13.9 +24.5 / 13.6
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113.4
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N
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Zestaw hydroforowy ZH1''� 1 × 4,0kW

PE

PE FE

L3-14T1

 

3/PE AC 400 V; 3 kW

-X105 U V W -X105 Rb1 Rb2 -X109 T1 T2

-UG+UG-X100 L1

FE NO-X9 COM NC

L2

-PE11:1

Inverter i550
Power unit
I5DAE255F10010000S
3/PE AC 400 V; 5,5 kW

Po
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U1 V1 W1 PE

-M7
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M

PE
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x2

-72H2

3L2 / 14.0

3L3 / 14.0

3L1 / 14.0

N / 14.0

3L2/14.9

3L3/14.9

3L1/14.9

N/14.9

0V/14.9 0V / 14.6

+24.5/14.9 +24.5 / 14.6
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113.7
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113.8
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Zestaw hydroforowy ZH1'''� 1 × 4,0kW

PE

PE FE

L3-15T1

 

3/PE AC 400 V; 3 kW

-X105 U V W -X105 Rb1 Rb2 -X109 T1 T2

-UG+UG-X100 L1

FE NO-X9 COM NC

L2

-PE12:1

Inverter i550
Power unit
I5DAE255F10010000S
3/PE AC 400 V; 5,5 kW

Po
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pa
 Z

H
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''
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M
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-74H2

3L2 / 15.0
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0V/15.9 0V / 15.6

+24.5/15.9 +24.5 / 15.6
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S7

22
3-

1B
L3

2-
0X

B0

-D3

24
VDC

X10

L+ M .0 .1 .2 .3 DI a.4 .5 .6 .7

D
IA

G

SM 1223
DC/DC

24
VD

C 
IN

PU
TS

X11

X12

X13

24
VD

C 
O

U
TP

U
TS

1M
2M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 DI b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DI a DI b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DQ a DQ b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

DQ a

DQ b

6E
S7

22
3-

1B
L3

2-
0X

B0

-D4

24
VDC

X10

L+ M .0 .1 .2 .3 DI a.4 .5 .6 .7

D
IA

G

SM 1223
DC/DC

24
VD

C 
IN

PU
TS

X11

X12

X13

24
VD

C 
O

U
TP

U
TS

1M
2M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 DI b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DI a DI b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DQ a DQ b

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

DQ a

DQ b

6E
S7

22
3-

1B
L3

2-
0X

B0

-D5

24
VDC

X1
0

L+ M 0+ 0- 1+ 1-

.0 .1 .2 .3
AI

AI
2+ 2- 3+ 3-

D
IA

G

SM 1231
AI

AN
AL

O
G

 I
N

PU
TS

6+ 6- 7+ 7-
5-5+

.4 .5 .6 .7
AI

X1
1

X12
X13 AI

AN
AL

O
G

 I
N

PU
TS

4-4+

6E
S7

23
1-

4H
F3

2-
0X

B0

-D7

X10 1M .0 .1 .2 .3

.0 .1 .2 .3
DI a

.4 .5 .6 .7

DI a
2M .4 .5 .6 .7

D
IA

G

SM 1221
DC

24
VD

C 
IN

PU
TS

4M .4 .5 .6 .7
.3.2.1.03M

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
DI b

X11

X12
X13 DI b

24
VD

C 
IN

PU
TS

6E
S7

22
1-

1B
H

30
-0

XB
0

-D6

24
VDC

X1
0

L+ M

D
IA

G

SM 1232
AQ

2M 2 3M 3
11M

0 1 2 3
AQ

X1
1

X12
X13 AQ

AN
AL

O
G

 O
U

TP
U

TS

00M

6E
S7

23
2-

4H
D

32
-0

XB
0

-D9

24
VDC

X1
0

L+ M

D
IA

G

SM 1232
AQ

2M 2 3M 3
11M

0 1 2 3
AQ

X1
1

X12
X13 AQ

AN
AL

O
G

 O
U

TP
U

TS

00M

6E
S7

23
2-

4H
D

32
-0

XB
0

-D10

X10 L+ M

24VDC

0+ 0- 1+ 1-
AI AI

TC ANALOG INPUTS

D
IA

G 0 1
AI

SM 1231
TC

AI
2 3

AI AI
2+ 2- 3+ 3-

TC ANALOG INPUTS

X11

6E
S7

23
1-

5Q
D

32
-0

XB
0

-D8



Arkusz

Arkusz

Edycja.

101

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Sterownik PLC - zasilanie

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

103

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

102

2

=

Nazwa

5

-D2

SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DCX10

-X10 1
L+

-X10 2
M

-X10 3
PE

-X10 4
L+

-X10 5
M

SIEMENS6GK7277-1AA10-0AA0 CSM 1277

2
M

2/M

3
PE

1
L+

1/L+

COM1

LAN2
2M

2/M

3PE1L+

1/L+

-D1

SIEMENS6GK7277-1AA10-0AA0 CSM 1277

-X2 31 32 PE 33 34 PE

0V
103.0

PE
102.2

LAN
100.4

+24.30V
100.6

PE
102.7

+24.3
90.4

203 200203 200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

102

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I0.0 - I0.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

104

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

103

2

=

Nazwa

5

POMPA GŁĘBINOWA
S2 AUTO

POMPA GŁĘBINOWA
S2 AWARIA

POMPA GŁĘBINOWA
S2 PRACA

INPUT BYTE X

-D2

SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

-X10 10
DI a

I0.3
31S1:3

-X10 11
DI a

I0.4
8Q2:13

-X10 12
DI a

I0.5
8F2:23

-X10 7
DI a

I0.0
8S1:3

-X10 8
DI a

I0.1
8Q1:13

-X10 9
DI a

I0.2
8F1:23

-X10 6
1M

-X10 13
DI a

I0.6
32S1:3

-X10 14
DI a

I0.7
8Q3:13

POMPA GŁĘBINOWA
S2'' AUTO

POMPA GŁĘBINOWA
S2''AWARIA

POMPA GŁĘBINOWA
S2'' PRACA

POMPA GŁĘBINOWA
S3'' AUTO

POMPA GŁĘBINOWA
S3'' PRACA

-X2 34

-+24.5 / 104.0

-0V / 104.0

+24.5/90.4

0V/102.6

I0.0
30.7

I0.1
30.7

I0.2
30.8

I0.3
31.7

I0.4
31.7

I0.5
31.8

I0.6
32.7

I0.7
32.7

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

103

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I1.0 - I1.5

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

105

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

104

2

=

Nazwa

5

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 1

PRACA

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 1

AWARIA

POMPA GŁĘBINOWA
S3'' AWARIA

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 1

AUTO

INPUT BYTE X+1.0

-D2

SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

-X10 15
DI b

I1.0
8F3:23

-X10 18
DI b

I1.3
9F1:23

-X10 19
DI b

I1.4
34S1:3

-X10 20
DI b

I1.5
9Q2:13

-X10 16
DI b

I1.1
33S1:3

-X10 17
DI b

I1.2
9Q1:13

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 2

AUTO

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 2

PRACA

-+24.5/103.9 -+24.5 / 107.0

-0V/103.9 -0V / 105.0

I1.0
32.8

I1.1
33.7

I1.2
33.7

I1.3
33.8

I1.4
34.7

I1.5
34.7

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

104

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q0.0 - Q0.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

106

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

105

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X-D2 SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

2
3M

-X121
3L+

-X12 3
DQ a

Q0.0

-X12 4
DQ a

Q0.1

-X12 5
DQ a

Q0.2

-X12 6
DQ a

Q0.3

-X12 7
DQ a

Q0.4

-X12 8
DQ a

Q0.5

-X12 9
DQ a

Q0.6

-X12 10
DQ a

Q0.7

-X12

Pompa wody 
surowej PWS 2

Start

Głowica kolumny
Ko1 Start

Pompa głębinowa S2'''
Start

Pompa wody 
surowej PWS 1

Start

Pompa głębinowa S2
Start

Pompa głębinowa S2''
Start

Głowica kolumny
Ko2 Start

Głowica kolumny
Ko3 Start

-0V / 106.0

-+24.6/90.5 -+24.6 / 106.0

-0V / 104.9

Q0.0
30.9

Q0.1
31.9

Q0.2
32.9

Q0.3
33.9

Q0.4
34.9

Q0.5
40.7

Q0.6
41.7

Q0.7
42.7

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

105

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q1.0 - Q1.1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

107

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

106

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X+1.0-D2 SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

11
DQ b

Q1.0

-X12 12
DQ b

Q1.1

-X12

Głowica kolumny
Fw1 Start

Głowica kolumny
Fw2 Start

-0V / 107.0

-+24.6/105.9 -+24.6 / 110.0

-0V / 105.9

Q1.0
50.7

Q1.1
51.7

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

106

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia analogowe PLC PIW1-PIW2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

108

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

107

2

=

Nazwa

5

ANALOG INPUT

-D2

SIEMENS6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

-X11 1
2M

-X11 2
AI 0

PIW0
X2:61

REZERWA

-X11 3
AI 1

PIW2
X2:62

REZERWA

REZERWA REZERWA

-X2 60 61 62

-+24.5 / 104.9 -+24.5 / 108.0

-0V / 106.9 -0V / 108.0

205

200

310



Arkusz

Arkusz

Edycja.

107

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I2.0 - I2.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

109

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

108

2

=

Nazwa

5

-D3

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDCINPUT BYTE X

-X10 9
DI a

IX.5
X10/9/IX.5

KO2:no

-X10 8
DI a

IX.4
X10/8/IX.4

41S1:3

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

KO1:com

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

KO1:no

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

40S1:3

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

9F2:23

-X10 10
DI a

IX.6
X10/10/IX.6

KO2:com

-X10 11
DI a

IX.7
X10/11/IX.7

42S1:3

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
1M

X10/3/1M

POMPA WODY
SUROWEJ PWS 2

AWARIA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko1

AUTO

GŁOWICA
KOLUMNY Ko1

PRACA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko1

AWARIA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko2

AUTO

GŁOWICA
KOLUMNY Ko2

PRACA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko2

AWARIA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko3

AUTO

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PŁUKANIA

W 2 KOLUMNIE
ODŻELAZIANIA (Ko2)

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PŁUKANIA

W 1 KOLUMNIE
ODŻELAZIANIA (Ko1)

-0V / 109.0

-+24.5 / 109.0+24.5/107.9

0V/107.9

I2.0
34.8

I2.1
40.5

I2.2
40.6

I2.3
40.6

I2.4
41.5

I2.5
41.6

I2.6
41.6

I2.7
42.5

200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

108

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I3.0 - I3.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

110

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

109

2

=

Nazwa

5

INPUT BYTE X+1.0

-D3

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

-X11 11
DI b

IX+1.7
X11/11/IX+1.7

FW2:com

-X11 10
DI b

IX+1.6
X11/10/IX+1.6

FW2:no

-X11 4
DI b

IX+1.0
X11/4/IX+1.0

KO3:no

-X11 5
DI b

IX+1.1
X11/5/IX+1.1

KO3:com

-X11 6
DI b

IX+1.2
X11/6/IX+1.2

50S1:3

-X11 7
DI b

IX+1.3
X11/7/IX+1.3

FW1:no

-X11 8
DI b

IX+1.4
X11/8/IX+1.4

FW1:com

-X11 9
DI b

IX+1.5
X11/9/IX+1.5

51S1:3

-X11 1
PE

X11/1/PE

-X11 3
2M

X11/3/2M

GŁOWICA
KOLUMNY Ko3

PRACA

GŁOWICA
KOLUMNY Ko3

AWARIA

GŁOWICA
KOLUMNY Fw1

AUTO

GŁOWICA
KOLUMNY Fw1

PRACA

GŁOWICA
KOLUMNY Fw1

AWARIA

GŁOWICA
KOLUMNY Fw2

AUTO

GŁOWICA
KOLUMNY Fw2

PRACA

GŁOWICA
KOLUMNY Fw2

AWARIA

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PŁUKANIA

W 2 KOLUMNIE
ODŻELAZIANIA (Ko2)

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PŁUKANIA

W 1 KOLUMNIE WĘGLOWEJ

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PŁUKANIA

W 2 KOLUMNIE WĘGLOWEJ

-+24.5 / 108.9 -+24.5 / 120.0

-0V / 108.9 -0V / 110.0

I3.0
42.6

I3.1
42.6

I3.2
50.5

I3.3
50.6

I3.4
50.6

I3.5
51.5

I3.6
51.6

I3.7
51.6

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

109

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q2.0 - Q2.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

111

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

110

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X-D3 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ a

QX.2
X12/6/QX.2

-X125
DQ a

QX.1
X12/5/QX.1

-X124
DQ a

QX.0
X12/4/QX.0

-X12 8
DQ a

QX.4
X12/8/QX.4

-X12 9
DQ a

QX.5
X12/9/QX.5

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X1210
DQ a

QX.6
X12/10/QX.6

-X127
DQ a

QX.3
X12/7/QX.3

-X12

Stacja dozująca
Std1 Start

Stacja dozująca
Std2 Start

Stacja dozująca
Std3 Start

Pompa ZH1
Start Falownik

Pompa ZH1
Start Sieć

Presostat
na Sieci ZH1

Pompa ZH1
Reset Falownik

Pompa ZH1''
Start Falownik

-0V / 111.0

-+24.6/106.9 -+24.6 / 111.0

-0V / 109.9

Q2.0
60.7

Q2.1
61.7

Q2.2
62.7

Q2.3
70.4

Q2.4
70.5

Q2.5
70.6

Q2.6
71.3

Q2.7
72.4

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

110

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q3.0 - Q3.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

112

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

111

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X+1.0-D3 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ b

QX+1.2
X13/6/QX+1.2

-X135
DQ b

QX+1.1
X13/5/QX+1.1

-X134
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 4
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 11
DQ b

QX+1.7
X13/11/QX+1.7

-X1310
DQ b

QX+1.6
X13/10/QX+1.6

-X139
DQ b

QX+1.5
X13/9/QX+1.5

-X138
DQ b

QX+1.4
X13/8/QX+1.4

-X137
DQ b

QX+1.3
X13/7/QX+1.3

-X13

Pompa ZH1''
Start Sieć

Presostat
na Sieci ZH1''

Pompa ZH1''
Reset Falownik

Pompa ZH1'''
Start Falownik

Pompa ZH1'''
Start Sieć

Presostat
na Sieci ZH1'''

Pompa ZH1'''
Reset Falownik

Rezerwa

-0V / 112.0

-+24.6/110.9 -+24.6 / 112.0

-0V / 110.9

Q3.0
72.5

Q3.1
72.6

Q3.2
73.3

Q3.3
74.4

Q3.4
74.5

Q3.5
74.6

Q3.6
75.3

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

111

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I4.0 - I4.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

113

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

112

2

=

Nazwa

5

-D4

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDCINPUT BYTE X

-X10 9
DI a

IX.5
X10/9/IX.5

STD3:3

-X10 8
DI a

IX.4
X10/8/IX.4

62S1:3

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

STD2:2

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

STD2:3

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

61S1:3

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

STD1:5 com

-X10 10
DI a

IX.6
X10/10/IX.6

STD3:2

-X10 11
DI a

IX.7
X10/11/IX.7

70S1:3

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
1M

X10/3/1M

STACJA
DOZUJĄCA Std1

AWARIA

STACJA
DOZUJĄCA Std3

AUTO

STACJA
DOZUJĄCA Std3

PRACA

STACJA
DOZUJĄCA Std3

AWARIA

STACJA
DOZUJĄCA Std2

AUTO

STACJA
DOZUJĄCA Std2

PRACA

STACJA
DOZUJĄCA Std2

AWARIA

FALOWNIK ZH1
AUTO

-0V / 113.0

-+24.6 / 113.0+24.6/111.9

0V/111.9

I4.0
60.6

I4.1
61.5

I4.2
61.6

I4.3
61.6

I4.4
62.5

I4.5
62.6

I4.6
62.6

I4.7
70.4

200

206



Arkusz

Arkusz

Edycja.

112

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I5.0 - I5.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

114

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

113

2

=

Nazwa

5

INPUT BYTE X+1.0

-D4

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

-X11 11
DI b

IX+1.7
X11/11/IX+1.7

74S1:3

-X11 10
DI b

IX+1.6
X11/10/IX+1.6

14T1:-X9:NO

-X11 4
DI b

IX+1.0
X11/4/IX+1.0

T1-13T1:-X3:DO1

-X11 5
DI b

IX+1.1
X11/5/IX+1.1

13T1:-X9:NO

-X11 6
DI b

IX+1.2
X11/6/IX+1.2

13T1:-X9:NC

-X11 7
DI b

IX+1.3
X11/7/IX+1.3

72S1:3

-X11 8
DI b

IX+1.4
X11/8/IX+1.4

T1-14T1:-X3:DO1

-X11 9
DI b

IX+1.5
X11/9/IX+1.5

14T1:-X9:NC

-X11 1
PE

X11/1/PE

-X11 3
2M

X11/3/2M

FALOWNIK ZH1
AWARIA

FALOWNIK ZH1
GOTOWOŚĆ

FALOWNIK ZH1''
AUTO

FALOWNIK ZH1''
AWARIA

FALOWNIK ZH1''
GOTOWOŚĆ

FALOWNIK ZH1'''
AUTO

FALOWNIK ZH1
PRACA

FALOWNIK ZH1''
PRACA

-+24.6 / 112.9 -+24.6 / 114.0

-0V / 112.9 -0V / 114.0

I5.0
71.5

I5.1
13.7

I5.2
13.6

I5.3
72.4

I5.4
73.5

I5.5
14.6

I5.6
14.7

I5.7
74.4

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

113

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q4.0 - Q4.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

115

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

114

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X-D4 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ a

QX.2
X12/6/QX.2

-X125
DQ a

QX.1
X12/5/QX.1

-X124
DQ a

QX.0
X12/4/QX.0

-X12 8
DQ a

QX.4
X12/8/QX.4

-X12 9
DQ a

QX.5
X12/9/QX.5

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X1210
DQ a

QX.6
X12/10/QX.6

-X127
DQ a

QX.3
X12/7/QX.3

-X12

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

-0V / 115.0

-+24.6/113.9 -+24.6 / 115.0

-0V / 113.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

114

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q5.0 - Q5.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

116

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

115

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X+1.0-D4 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ b

QX+1.2
X13/6/QX+1.2

-X135
DQ b

QX+1.1
X13/5/QX+1.1

-X134
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 4
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 11
DQ b

QX+1.7
X13/11/QX+1.7

-X1310
DQ b

QX+1.6
X13/10/QX+1.6

-X139
DQ b

QX+1.5
X13/9/QX+1.5

-X138
DQ b

QX+1.4
X13/8/QX+1.4

-X137
DQ b

QX+1.3
X13/7/QX+1.3

-X13

Rezerwa Przepustnica
PO Zamknij

Przepustnica
PO Otwórz

REZERWA REZERWA REZERWARezerwa Rezerwa

-0V / 116.0

-+24.6/114.9 -+24.6 / 116.0

-0V / 114.9

Q5.3
80.8

Q5.4
80.8

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

115

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I6.0 - I6.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

117

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

116

2

=

Nazwa

5

-D5

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDCINPUT BYTE X

-X10 9
DI a

IX.5
X10/9/IX.5

-X10 8
DI a

IX.4
X10/8/IX.4

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

15T1:-X9:NC

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

15T1:-X9:NO

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

T1-15T1:-X3:DO1

-X10 10
DI a

IX.6
X10/10/IX.6

-X10 11
DI a

IX.7
X10/11/IX.7

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
1M

X10/3/1M

FALOWNIK ZH1'''
GOTOWOŚĆ

FALOWNIK ZH1'''
AWARIA

FALOWNIK ZH1'''
PRACA

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

-0V / 117.0

-+24.6 / 117.0+24.6/115.9

0V/115.9

I6.0
75.5

I6.1
15.7

I6.2
15.6

200

206



Arkusz

Arkusz

Edycja.

116

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I7.0 - I7.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

118

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

117

2

=

Nazwa

5

INPUT BYTE X+1.0

-D5

SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

-X11 11
DI b

IX+1.7
X11/11/IX+1.7

80K3:13

-X11 10
DI b

IX+1.6
X11/10/IX+1.6

-X11 4
DI b

IX+1.0
X11/4/IX+1.0

-X11 5
DI b

IX+1.1
X11/5/IX+1.1

-X11 6
DI b

IX+1.2
X11/6/IX+1.2

-X11 7
DI b

IX+1.3
X11/7/IX+1.3

-X11 8
DI b

IX+1.4
X11/8/IX+1.4

-X11 9
DI b

IX+1.5
X11/9/IX+1.5

-X11 1
PE

X11/1/PE

-X11 3
2M

X11/3/2M

Rezerwa PRZEPUSTNICA
PO OTWARTA

Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

-+24.6 / 116.9 -+24.6 / 118.0

-0V / 116.9 -0V / 118.0

I7.7
80.6

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

117

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q6.0 - Q6.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

119

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

118

2

=

Nazwa

5

OUTPUT BYTE X-D5 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ a

QX.2
X12/6/QX.2

-X125
DQ a

QX.1
X12/5/QX.1

-X124
DQ a

QX.0
X12/4/QX.0

-X12 8
DQ a

QX.4
X12/8/QX.4

-X12 9
DQ a

QX.5
X12/9/QX.5

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X12 11
DQ a

QX.7
X12/11/QX.7

-X1210
DQ a

QX.6
X12/10/QX.6

-X127
DQ a

QX.3
X12/7/QX.3

-X12

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

-0V / 119.0

-+24.6/117.9 -+24.6 / 119.0

-0V / 117.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

118

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia cyfrowe PLC Q7.0 - Q7.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

120

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

119

2

=

Nazwa

5

REZERWA

OUTPUT BYTE X+1.0-D5 SIEMENS6ES7223-1BL32-0XB0 SM1223 DI 16x24VDC / DO 16x24VDC

6
DQ b

QX+1.2
X13/6/QX+1.2

-X135
DQ b

QX+1.1
X13/5/QX+1.1

-X134
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 4
DQ b

QX+1.0
X13/4/QX+1.0

-X13 11
DQ b

QX+1.7
X13/11/QX+1.7

-X1310
DQ b

QX+1.6
X13/10/QX+1.6

-X139
DQ b

QX+1.5
X13/9/QX+1.5

-X138
DQ b

QX+1.4
X13/8/QX+1.4

-X137
DQ b

QX+1.3
X13/7/QX+1.3

-X13

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

-0V / 120.0

-+24.6/118.9 -+24.6 / 132.0

-0V / 118.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

119

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I8.0 - I8.3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

121

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

120

2

=

Nazwa

5

PRZEPUSTNICA
PO ZAMKNIĘTA

GÓRNY 
POZIOM ZWS

POŚREDNI
POZIOM ZWS

(ALARM)

DOLNY
POZIOM ZWS

(suchobieg pompy)

INPUT BYTE X

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDC

-X10 3
1M

X10/3/1M

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

80K4:13

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

-X10 1
PE

X10/1/PE

-0V / 121.0

-+24.5 / 121.0+24.5/109.9

0V/119.9

I8.0
80.7

200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

120

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I8.4 - I8.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

122

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

121

2

=

Nazwa

5

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X

DOLNY POZIOM
WODY W STUDNI NR.1

(suchobieg pompy)

GÓRNY 
POZIOM ZW

UZDATNIONEJ

POŚREDNI
POZIOM ZW

UZDATNIONEJ
(ALARM)

DOLNY
POZIOM ZW

UZDATNIONEJ
(suchobieg pompy)

-X11 4
DI a

IX.4
X11/4/IX.4

-X11 5
DI a

IX.5
X11/5/IX.5

-X11 6
DI a

IX.6
X11/6/IX.6

-X11 7
DI a

IX.7
X11/7/IX.7

-X11 3
2M

X11/3/2M

-+24.5 / 120.9 -+24.5 / 122.0

-0V / 120.9 -0V / 122.0

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

121

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I9.0 - I9.3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

123

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

122

2

=

Nazwa

5

DOLNY POZIOM
WODY W STUDNI NR.2

(suchobieg pompy)

DOLNY POZIOM
WODY W STUDNI NR.3

(suchobieg pompy)

LICZNIK IMPULSÓW
WODOMIERZA NR. 1
(Dzimierz-Nowa Wieś)

LICZNIK IMPULSÓW
WODOMIERZA NR. 1

(Kobyla-Łańce)

INPUT BYTE X

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDC

-X10 3
1M

X10/3/1M

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

-X10 1
PE

X10/1/PE

-0V / 123.0

-+24.5 / 123.0+24.5/121.9

0V/121.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

122

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I9.4 - I9.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

124

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

123

2

=

Nazwa

5

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X

LICZNIK IMPULSÓW
WODOMIERZA WODY

SUROWEJ

LICZNIK IMPULSÓW
WODOMIERZA WODY

PŁUCZNEJ

REZERWAREZERWA

-X11 4
DI a

IX.4
X11/4/IX.4

-X11 5
DI a

IX.5
X11/5/IX.5

-X11 6
DI a

IX.6
X11/6/IX.6

-X11 7
DI a

IX.7
X11/7/IX.7

-X11 3
2M

X11/3/2M

-+24.5 / 122.9 -+24.5 / 124.0

-0V / 122.9 -0V / 124.0

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

123

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I10.0 - I10.3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

125

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

124

2

=

Nazwa

5

REZERWA REZERWA

INPUT BYTE X

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDC

REZERWA REZERWA

-X10 3
1M

X10/3/1M

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

-X10 1
PE

X10/1/PE

-0V / 125.0

-+24.5 / 125.9+24.5/123.9

0V/123.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

124

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia cyfrowe PLC I10.4 - I10.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

126

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

125

2

=

Nazwa

5

-D6

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

-X11 4
DI a

IX.4
X11/4/IX.4

-X11 5
DI a

IX.5
X11/5/IX.5

-X11 6
DI a

IX.6
X11/6/IX.6

-X11 7
DI a

IX.7
X11/7/IX.7

-X11 3
2M

X11/3/2M

-+24.65 / 129.9 -+24.5 / 124.9

-0V / 124.9 -0V / 126.0

205

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

125

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia  analogowe PLC AI0.0 - AI0.1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

127

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

126

2

=

Nazwa

5

Pomiar poziomu 
w zbiorniku

wody surowej

Pomiar poziomu 
w zbiorniku

wody uzdatnionej

INPUT CHANNEL X/X+2

-D7

SIEMENS6ES7231-4HF32-0XB0 SM1231 AI 8 x 13 Bit

-X10 4
M0+

IWX
X10/4/IWX/M0+

126P1:1

-X10 7
M1-

IWX+2
X10/7/IWX+2/M1-

-X10 6
M1+

IWX+2
X10/6/IWX+2/M1+

126P2:1

-X10 5
M0-

IWX
X10/5/IWX/M0-

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
PE

X10/3/PE

Sonda hydrostatyczna Hypersens HK-25;
sygnał 4…20 mA 

Sonda hydrostatyczna Hypersens HK-25;
sygnał 4…20 mA 

czerwony

1

czarny

2

-126P1

czerwony

1

czarny

2

-126P2

-0V / 127.0

-+24.5 / 126.0+24.5/126.9

0V/125.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

126

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia  analogowe PLC AI0.2 - AI0.3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

128

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

127

2

=

Nazwa

5

Pomiar ciśnienia
na sieci 

Dzimierz - Nowa Wieś

Pomiar ciśnienia
na sieci 

Kobyla - Łańce

-D7

SIEMENS6ES7231-4HF32-0XB0 SM1231 AI 8 x 13 BitINPUT CHANNEL X+4/X+6

-X11 4
M2+

IWX+4
X11/4/IWX+4/M2+

127P1:1

-X11 5
M2-

IWX+4
X11/5/IWX+4/M2-

-X11 6
M3+

IWX+6
X11/6/IWX+6/M3+

127P2:1

-X11 7
M3-

IWX+6
X11/7/IWX+6/M3-

Danfoss MBS 1700 - 060G6104; 
sygnał 4…20 mA 

Danfoss MBS 1700 - 060G6104; 
sygnał 4…20 mA 

czerwony

1

czarny

2

-127P1

czerwony

1

czarny

2

-127P2

-0V / 128.0

-+24.5 / 127.0+24.5/127.9

0V/126.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

127

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia  analogowe PLC AI0.4 - AI0.5

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

129

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

128

2

=

Nazwa

5

Pomiar poziomu
wody w studni
głębinowej S-2

(opcja)

Pomiar poziomu
wody w studni

głębinowej S-2a
(opcja)

-D7

SIEMENS6ES7231-4HF32-0XB0 SM1231 AI 8 x 13 BitINPUT CHANNEL X+8/X+10

-X12 4
M4+

IWX+8
X12/4/IWX+8/M4+

-X12 5
M4-

IWX+8
X12/5/IWX+8/M4-

-X12 6
M5+

IWX+10
X12/6/IWX+10/M5+

-X12 7
M5-

IWX+10
X12/7/IWX+10/M5-

-0V / 129.0

-+24.5 / 128.0+24.5/128.9

0V/127.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

128

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia  analogowe PLC AI0.6 - AI0.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

130

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

129

2

=

Nazwa

5

Pomiar poziomu
wody w studni

głębinowej S-3a
(opcja)

REZERWA

-D7

SIEMENS6ES7231-4HF32-0XB0 SM1231 AI 8 x 13 BitINPUT CHANNEL X+12/X+14

-X13 4
M6+

IWX+12
X13/4/IWX+12/M6+

-X13 5
M6-

IWX+12
X13/5/IWX+12/M6-

-X13 6
M7+

IWX+14
X13/6/IWX+14/M7+

-X13 7
M7-

IWX+14
X13/7/IWX+14/M7-

-0V / 130.0

-+24.65 / 125.0+24.5/130.0

0V/128.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

129

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia analogowe PLC AI0.8 - AI0.9

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

131

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

130

2

=

Nazwa

5

Pomiar
temperatury
zewnętrznej

Pomiar
temperatury

wewnątrz SUW

INPUT CHANNEL X/X+2

-D8

SIEMENS6ES7231-5QD32-0XB0 SM 1231 AI 4 x TC

-X10 4
M0+

IWX
130B1:-

-X10 7
M1-

IWX+2

-X10 6
M1+

IWX+2
130B2:-

-X10 5
M0-

IWX

-X10 1
L+

-X10 2
M

-X10 3
PE

+-

-130B1
Pt100 +-

-130B2
Pt100

-0V / 131.0

-+24.5 / 131.0+24.5/129.0

0V/129.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

130

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wejścia analogowe PLC AI0.10 - AI0.11

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

132

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

131

2

=

Nazwa

5

REZERWA REZERWA

INPUT CHANNEL X/X+2

-D8

SIEMENS6ES7231-5QD32-0XB0 SM 1231 AI 4 x TC

-X10 4
M0+

IWX

-X10 7
M1-

IWX+2

-X10 6
M1+

IWX+2

-X10 5
M0-

IWX

-X10 1
L+

-X10 2
M

-X10 3
PE

-0V / 132.0

-+24.65 /+24.5/130.9

0V/130.9
200

205



Arkusz

Arkusz

Edycja.

131

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe zasilanie

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

133

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

132

2

=

Nazwa

5

-D9 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 Bit

2
M

X10/2/M

-X10 3
PE

X10/3/PE

-X101
L+

X10/1/L+

-X10

-0V / 133.0

-+24.6/119.9 -+24.6 / 133.0

-0V / 131.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

132

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe PLC AQ0.0 - AQ0.1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

134

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

133

2

=

Nazwa

5

Falownik zespołu
pomp ZH1

zadawanie częstotliwości

Falownik zespołu
pomp ZH1''

zadawanie częstotliwości

-D9 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 BitOUTPUT CHANNEL X/X+2

5
AQ 0

QWX
X12/5/QWX/AQ 0

-X124
AQ 0M

QWX
X12/4/QWX/AQ 0M

-X12 7
AQ 1

QWX+2
X12/7/QWX+2/AQ 1

-X126
AQ 1M

QWX+2
X12/6/QWX+2/AQ 1M

-X12

AO0
71.2

AO1
73.2

-0V / 134.0

-+24.6/132.9 -+24.6 / 134.0

-0V / 132.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

133

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe PLC AQ0.2 - AQ0.3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

135

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

134

2

=

Nazwa

5

-D9 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 BitOUTPUT CHANNEL X+4/X+6

5
AQ 2

QWX+4
X13/5/QWX+4/AQ 2

-X134
AQ 2M

QWX+4
X13/4/QWX+4/AQ 2M

-X13 7
AQ 3

QWX+6
X13/7/QWX+6/AQ 3

-X136
AQ 3M

QWX+6
X13/6/QWX+6/AQ 3M

-X13

Falownik zespołu
pomp ZH1'''

zadawanie częstotliwości

Rezerwa

AO2
75.2

-0V / 135.0

-+24.6/133.9 -+24.6 / 135.0

-0V / 133.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

134

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe zasilanie

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

136

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

135

2

=

Nazwa

5

-D10 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 Bit

2
M

X10/2/M

-X10 3
PE

X10/3/PE

-X101
L+

X10/1/L+

-X10

-0V / 136.0

-+24.6/134.9 -+24.6 / 136.0

-0V / 134.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

135

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe PLC AQ0.4 - AQ0.5

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

137

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

136

2

=

Nazwa

5

Rezerwa Rezerwa

-D10 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 BitOUTPUT CHANNEL X/X+2

5
AQ 0

QWX
X12/5/QWX/AQ 0

-X124
AQ 0M

QWX
X12/4/QWX/AQ 0M

-X12 7
AQ 1

QWX+2
X12/7/QWX+2/AQ 1

-X126
AQ 1M

QWX+2
X12/6/QWX+2/AQ 1M

-X12

-0V / 137.0

-+24.6/135.9 -+24.6 / 137.0

-0V / 135.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

136

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Wyjścia analogowe PLC AQ0.7 - AQ0.7

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

200

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

137

2

=

Nazwa

5

REZERWA REZERWA

-D10 SIEMENS6ES7232-4HD32-0XB0 SM 1232 AO 4 x 14 BitOUTPUT CHANNEL X+4/X+6

5
AQ 2

QWX+4
X13/5/QWX+4/AQ 2

-X134
AQ 2M

QWX+4
X13/4/QWX+4/AQ 2M

-X13 7
AQ 3

QWX+6
X13/7/QWX+6/AQ 3

-X136
AQ 3M

QWX+6
X13/6/QWX+6/AQ 3M

-X13

REZERWA REZERWA

-0V /

-+24.6/136.9 -+24.6 /

-0V / 136.9

206

200



Arkusz

Arkusz

Edycja.

137

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Całościowa lista artykułów :  - MOE.M22S-STX

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

200.a

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

200

2

=

Nazwa

5

PozNumer katalogowy
Numer typu Producent

Całościowa lista artykułów F02_001

Dostawca

F02_001

Oznaczenie Numer artykułu
Ilość

Opis
Cena detaliczna Cena łączna

0
0,00

MURR.9000-41084-0100600

1
0,00

MURR.996067

4
0,00

MURR.9000-41034-0000002

1
0,00

5SL6110-6

9
0,00

3VA9988-0BL33

1
0,00

OMR.G2R-2-S-24DC(S)

38
0,00

OMR.P2RF-08-E

38
0,00

3UG4512-1AR20

1
0,00

3VA1116-1AA42-0AA0

1
0,00

3VA9157-0FK25

1
0,00

3VA9187-0SH10

1
0,00

GZ1-M04

1
0,00

GZ1-AN20

1
0,00

5SV3312-6KK01

4
0,00

MOE.M22-WRLK3-Y

15
0,00

MOE.M22-K10

45
0,00

MOE.M22-A

15
0,00

MOE.M22S-STX

15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
G2R2S24DCSNEW

OMR

OMR
G2R-2-S 24DC(S)

0,00
P2RF08EBYOMZ

OMR

OMR
P2RF-08-E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M22-WRLK3-Y
Stück MOENapędy przelaczników podświetlanych, 3polożenia, żólta, bez samopowrotu

MOE
216849

M22-K10
Stück MOEelementy stykowe, 1Z, Mocowanie do plyty czolowej

MOE
216376



Arkusz

Arkusz

Edycja.

200

Oryg

01/08/2016

EPLAN
Jarek +

Data

Data

Zastąpiony przez

Całościowa lista artykułów :
MOE.M22-DDL-GR-X1/X0 - SIE.3RW3017-1BB04

1

Zmiana

0 76

Sprawdz

Rekompensata za

8 93

80

4

2016-10-10 FOR CONTROL Automatyka
Przemysłowa

200.a

2

=

Nazwa

5

PozNumer katalogowy
Numer typu Producent

Całościowa lista artykułów F02_001

Dostawca

F02_001

Oznaczenie Numer artykułu
Ilość

Opis
Cena detaliczna Cena łączna

MOE.M22-DDL-GR-X1/X0

8
0,00

MOE.M22-AK11

8
0,00

MOE.M22-LED-W

8
0,00

MOE.M22-S-STX

8
0,00

LENZE.I5CA50020000A0000S

3
0,00

BAE PS-XA-3Y-24-100-006

1
0,00

LENZE.I5DAE230F10010000S

3
0,00

SIE.3RW3017-1BB04

5
0,00

0,00

0,00

0,00
M22-LED-W

Stück MOEElementy z diodami LED, biala, Mocowanie do plyty czolowej, 12-30V AC/DC

MOE
216557

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M22-DDL-GR-X1/X0
Stück MOEPrzyciski podwojne z lampka kontrolna, zielona I/biala/czerwona 0

MOE
216700

M22-AK11
Stück MOEelementy stykowe, 1Z+1R, Mocowanie do plyty czolowej

MOE
216505
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	1    5.7
	PE    6.6
	PE    8.2
	PE    8.5
	PE    8.7
	PE    9.3
	PE    9.5
	PE    10.2
	PE    10.5
	PE    10.7
	PE    11.2
	PE    11.5
	PE    12.2
	PE    12.5
	PE    12.7
	PE    13.2
	PE    14.2
	PE    15.2
	PE    16.2
	5.1
	5.2


	B
	-130B1
	Wielokreskowy
	+;-    130.4


	-130B2
	Wielokreskowy
	+;-    130.6



	D
	-D1
	Wielokreskowy
	100.2
	101.0
	102.0
	1    102.0
	2    102.1
	3    102.2
	100.3
	100.4
	100.5
	100.6


	-D2
	Wielokreskowy
	101.1
	102.4
	103.0
	104.0
	105.0
	106.0
	107.1
	1    102.5
	2    102.6
	3    102.7
	4    102.8
	5    102.9
	6    103.1
	7    103.2
	8    103.3
	9    103.4
	10    103.5
	11    103.6
	12    103.7
	13    103.8
	14    103.8
	15    104.1
	16    104.2
	17    104.3
	18    104.4
	19    104.5
	20    104.6
	102.7
	1    107.1
	2    107.2
	3    107.4
	1    105.1
	2    105.2
	3    105.2
	4    105.3
	5    105.4
	6    105.5
	7    105.6
	8    105.7
	9    105.8
	10    105.8
	11    106.1
	12    106.2


	-D3
	Wielokreskowy
	101.4
	108.0
	109.0
	110.0
	111.0
	1    108.1
	2    108.1
	3    108.2
	4    108.3
	5    108.4
	6    108.4
	7    108.5
	8    108.6
	9    108.7
	10    108.8
	11    108.8
	1    109.1
	3    109.2
	4    109.3
	5    109.4
	6    109.4
	7    109.5
	8    109.6
	9    109.7
	10    109.8
	11    109.8
	4    110.1
	5    110.2
	6    110.3
	7    110.4
	8    110.5
	9    110.6
	10    110.7
	11    110.7
	4    111.1
	5    111.2
	6    111.3
	7    111.4
	8    111.5
	9    111.6
	10    111.7
	11    111.7


	-D4
	Wielokreskowy
	101.6
	112.0
	113.0
	114.0
	115.0
	1    112.1
	2    112.1
	3    112.2
	4    112.3
	5    112.4
	6    112.4
	7    112.5
	8    112.6
	9    112.7
	10    112.8
	11    112.8
	1    113.1
	3    113.2
	4    113.3
	5    113.4
	6    113.4
	7    113.5
	8    113.6
	9    113.7
	10    113.8
	11    113.8
	4    114.1
	5    114.2
	6    114.3
	7    114.4
	8    114.5
	9    114.6
	10    114.7
	11    114.7
	4    115.1
	5    115.2
	6    115.3
	7    115.4
	8    115.5
	9    115.6
	10    115.7
	11    115.7


	-D5
	Wielokreskowy
	101.7
	116.0
	117.0
	118.0
	119.0
	1    116.1
	2    116.1
	3    116.2
	4    116.3
	5    116.4
	6    116.4
	7    116.5
	8    116.6
	9    116.7
	10    116.8
	11    116.8
	1    117.1
	3    117.2
	4    117.3
	5    117.4
	6    117.4
	7    117.5
	8    117.6
	9    117.7
	10    117.8
	11    117.8
	4    118.1
	5    118.2
	6    118.3
	7    118.4
	8    118.5
	9    118.6
	10    118.7
	11    118.7
	4    119.1
	5    119.2
	6    119.3
	7    119.4
	8    119.5
	9    119.6
	10    119.7
	11    119.7


	-D6
	Wielokreskowy
	101.2
	120.0
	121.0
	122.0
	123.0
	124.0
	125.0
	1    120.1
	1    122.1
	1    124.1
	3    120.3
	3    122.3
	3    124.3
	4    120.4
	4    122.4
	4    124.4
	5    120.5
	5    122.5
	5    124.5
	6    120.6
	6    122.6
	6    124.6
	7    120.7
	7    122.7
	7    124.7
	3    121.3
	3    123.3
	3    125.3
	4    121.4
	4    123.4
	4    125.4
	5    121.5
	5    123.5
	5    125.5
	6    121.6
	6    123.6
	6    125.6
	7    121.7
	7    123.7
	7    125.7


	-D7
	Wielokreskowy
	101.3
	126.0
	127.0
	128.0
	129.0
	1    126.1
	2    126.2
	3    126.3
	4    126.4
	5    126.5
	6    126.6
	7    126.7
	4    127.4
	5    127.5
	6    127.6
	7    127.7
	4    128.4
	5    128.5
	6    128.6
	7    128.7
	4    129.4
	5    129.5
	6    129.6
	7    129.7


	-D8
	Wielokreskowy
	101.4
	130.0
	131.0
	1    130.1
	1    131.1
	2    130.2
	2    131.2
	3    130.3
	3    131.3
	4    130.4
	4    131.4
	5    130.5
	5    131.5
	6    130.6
	6    131.6
	7    130.7
	7    131.7


	-D9
	Wielokreskowy
	101.5
	132.0
	133.0
	134.0
	1    132.1
	2    132.2
	3    132.3
	4    133.4
	5    133.5
	6    133.6
	7    133.7
	4    134.4
	5    134.5
	6    134.6
	7    134.7

	-D10
	Wielokreskowy
	101.6



	-D10
	Wielokreskowy
	135.0
	136.0
	137.0
	1    135.1
	2    135.2
	3    135.3
	4    136.4
	5    136.5
	6    136.6
	7    136.7
	4    137.4
	5    137.5
	6    137.6
	7    137.7



	F
	-5F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    5.6


	-6F2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    6.6


	-8F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    8.2
	13;14    30.1
	23;24    30.8


	-8F2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    8.4
	13;14    31.1
	23;24    31.8


	-8F3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    8.6
	13;14    32.1
	23;24    32.8


	-9F1
	Wielokreskowy
	90.4
	1;2;3;4;5;6    9.2
	13;14    33.1
	14    90.5
	23;24    33.8
	90%    90.4
	(+)16²    90.4
	(+)16²    90.5
	(-)4²    90.4
	(-)4²    90.5
	+24V    90.4
	+24V'    90.5
	BrOFF    90.4
	BrOFF    90.5
	BrON    90.4
	BrON    90.5
	GND    90.4
	OFF    90.4
	ON    90.4
	1    90.4
	1'    90.4
	2    90.4
	2'    90.4
	3    90.4
	3'    90.5
	4    90.5
	4'    90.5
	GND'    90.5


	-9F2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    9.4
	13;14    34.1
	23;24    34.8


	-10F1
	Wielokreskowy
	1;2    10.2


	-10F2
	Wielokreskowy
	1;2    10.4


	-10F3
	Wielokreskowy
	1;2    10.7


	-11F1
	Wielokreskowy
	1;2    11.2


	-11F2
	Wielokreskowy
	1;2    11.4


	-12F1
	Wielokreskowy
	1;2    12.2


	-12F2
	Wielokreskowy
	1;2    12.4


	-12F3
	Wielokreskowy
	1;2    12.7


	-19F1
	Wielokreskowy
	1;2    16.2



	FW
	-FW1
	Wielokreskowy
	50.2
	1;2;PE    11.2
	A    50.2
	B    50.3
	com    50.2
	com    50.4
	nc    50.3
	nc    50.4
	no    50.3
	no    50.4


	-FW2
	Wielokreskowy
	51.2
	1;2;PE    11.4
	A    51.2
	B    51.3
	com    51.2
	com    51.4
	nc    51.3
	nc    51.4
	no    51.3
	no    51.4



	H
	-8H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    30.4


	-8H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    30.6


	-31H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    31.4


	-31H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    31.6


	-32H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    32.4


	-32H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    32.6


	-33H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    33.4


	-33H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    33.6


	-34H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    34.4


	-34H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    34.6


	-40H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    40.6


	-41H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    41.6


	-42H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    42.6


	-50H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    50.6


	-51H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    51.6
	x1;x2    60.6


	-61H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    61.6


	-62H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    62.6


	-70H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    71.5


	-70H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    13.7


	-72H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    73.5


	-72H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    14.7


	-74H1
	Wielokreskowy
	x1;x2    75.5


	-74H2
	Wielokreskowy
	x1;x2    15.7



	K
	-5K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    5.7


	-8K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    30.1
	2;3;4    30.1
	7;6;5    30.4


	-8K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    30.6
	2;3;4    30.3


	-8K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    30.9
	2;3;4    30.2


	-31K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    31.1
	2;3;4    31.1
	7;6;5    31.4


	-31K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    31.6
	2;3;4    31.3


	-31K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    31.9
	2;3;4    31.2


	-32K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    32.1
	2;3;4    32.1
	7;6;5    32.4


	-32K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    32.6
	2;3;4    32.3


	-32K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    32.9
	2;3;4    32.2


	-33K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    33.1
	2;3;4    33.1
	7;6;5    33.4


	-33K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    33.6
	2;3;4    33.3


	-33K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    33.9
	2;3;4    33.2


	-34K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    34.1
	2;3;4    34.1
	7;6;5    34.4


	-34K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    34.6
	2;3;4    34.3


	-34K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    34.9
	2;3;4    34.2


	-40K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    40.7
	2;3;4    40.2


	-41K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    41.7
	2;3;4    41.2


	-42K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    42.7
	2;3;4    42.2


	-50K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    50.7
	2;3;4    50.2


	-51K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    51.7
	2;3;4    51.2


	-60K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    60.7


	-61K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    61.7
	2;3;4    61.3


	-62K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    62.7
	2;3;4    62.3


	-70K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    70.1
	11;12    70.2
	13;14    71.2
	13;14    71.3


	-70K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    70.2
	2;3;4    70.1
	11;12    70.1
	13;14    71.1
	13;14    71.2


	-70K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    70.4
	13;14    70.2


	-70K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    70.5
	13;14    70.3


	-72K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    72.1
	11;12    72.2
	13;14    73.2
	13;14    73.3


	-72K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    72.2
	2;3;4    72.1
	11;12    72.1
	13;14    73.1
	13;14    73.2


	-72K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    72.4
	13;14    72.2


	-72K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    72.5
	13;14    72.3


	-74K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    74.1
	11;12    74.2
	13;14    75.2
	13;14    75.3


	-74K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    74.2
	2;3;4    74.1
	11;12    74.1
	13;14    75.1
	13;14    75.2


	-74K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    74.4
	13;14    74.2


	-74K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    74.5
	13;14    74.3


	-80K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    80.8
	1;2    16.2
	11;12    80.8


	-80K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    80.8
	1;2    16.2
	11;12    80.8


	-80K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    80.2
	13;14    80.6


	-80K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    80.3
	13;14    80.7



	KO
	-KO1
	Wielokreskowy
	40.2
	1;2;PE    10.2
	A    40.2
	B    40.3
	com    40.2
	com    40.4
	nc    40.3
	nc    40.4
	no    40.3
	no    40.4


	-KO2
	Wielokreskowy
	41.2
	1;2;PE    10.4
	A    41.2
	B    41.3
	com    41.2
	com    41.4
	nc    41.3
	nc    41.4
	no    41.3
	no    41.4


	-KO3
	Wielokreskowy
	42.2
	1;2;PE    10.7
	A    42.2
	B    42.3
	com    42.2
	com    42.4
	nc    42.3
	nc    42.4
	no    42.3
	no    42.4



	M
	-M1
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    8.2


	-M2
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    8.4


	-M3
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    8.6


	-M4
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    9.2


	-M5
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    9.4


	-M6
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    13.2


	-M7
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    14.2


	-M8
	Wielokreskowy
	U1;V1;W1;PE    15.2



	P
	-70P1
	Wielokreskowy
	A1;A2    70.6
	12;11;14    70.3


	-72P1
	Wielokreskowy
	A1;A2    72.6
	12;11;14    72.3


	-74P1
	Wielokreskowy
	A1;A2    74.6
	12;11;14    74.3


	-126P1
	Wielokreskowy
	126.4
	1    126.4
	2    126.5


	-126P2
	Wielokreskowy
	126.6
	1    126.6
	2    126.7


	-127P1
	Wielokreskowy
	127.4
	1    127.4
	2    127.5


	-127P2
	Wielokreskowy
	127.6
	1    127.6
	2    127.7



	PE
	-PE1
	Wielokreskowy
	1    5.2
	1    7.5
	1    8.2
	1    8.5
	1    8.7
	1    9.3
	1    9.5
	1    10.2
	1    10.5
	1    10.7
	1    92.1


	-PE5
	Wielokreskowy
	1    6.6


	-PE6
	Wielokreskowy
	1    11.2


	-PE7
	Wielokreskowy
	1    11.5


	-PE8
	Wielokreskowy
	1    12.7


	-PE9
	Wielokreskowy
	1    12.5


	-PE10
	Wielokreskowy
	1    12.2
	1    13.2


	-PE11
	Wielokreskowy
	1    14.2


	-PE12
	Wielokreskowy
	1    15.2


	-PE16
	Wielokreskowy
	1    16.2



	PF
	-5PF1
	Wielokreskowy
	5.6
	1    5.6
	2    5.7
	3    5.7
	4    5.7
	5    5.7



	PO
	-16PO1
	Wielokreskowy
	1;2;3    16.2


	-19PO1
	Wielokreskowy
	80.1
	1    80.2
	2    80.2
	3    80.2
	4    80.3
	5    80.3
	6    80.3
	7    80.4



	Q
	-5Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    5.1


	-6Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    7.4


	-8Q1
	Wielokreskowy
	1;2    8.2
	13;14    30.7
	A1;A2    30.3


	-8Q2
	Wielokreskowy
	1;2    8.4
	13;14    31.7
	A1;A2    31.3


	-8Q3
	Wielokreskowy
	1;2    8.6
	1;2    8.7
	13;14    32.7
	A1;A2    32.3


	-9Q1
	Wielokreskowy
	1;2    9.2
	13;14    33.7
	A1;A2    33.3


	-9Q2
	Wielokreskowy
	1;2    9.4
	13;14    34.7
	A1;A2    34.3


	-10Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    10.2


	-11Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    11.2


	-12Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    12.2


	-16Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    16.2



	S
	-8S1
	Wielokreskowy
	3;4    30.2
	21;22    30.1
	3;4    30.7


	-8S2
	Wielokreskowy
	1;2    30.1
	3;4    30.1


	-31S1
	Wielokreskowy
	3;4    31.2
	21;22    31.1
	3;4    31.7


	-31S2
	Wielokreskowy
	1;2    31.1
	3;4    31.1


	-32S1
	Wielokreskowy
	3;4    32.2
	21;22    32.1
	3;4    32.7


	-32S2
	Wielokreskowy
	1;2    32.1
	3;4    32.1


	-33S1
	Wielokreskowy
	3;4    33.2
	21;22    33.1
	3;4    33.7


	-33S2
	Wielokreskowy
	1;2    33.1
	3;4    33.1


	-34S1
	Wielokreskowy
	3;4    34.2
	21;22    34.1
	3;4    34.7


	-34S2
	Wielokreskowy
	1;2    34.1
	3;4    34.1


	-40S1
	Wielokreskowy
	21;22    40.3
	3;4    40.5


	-41S1
	Wielokreskowy
	21;22    41.3
	3;4    41.5


	-42S1
	Wielokreskowy
	21;22    42.3
	3;4    42.5


	-50S1
	Wielokreskowy
	21;22    50.3
	3;4    50.5


	-51S1
	Wielokreskowy
	21;22    51.3
	3;4    51.5


	-61S1
	Wielokreskowy
	21;22    61.3
	3;4    61.5


	-61S2
	Wielokreskowy
	13;14    61.3


	-62S1
	Wielokreskowy
	21;22    62.3
	3;4    62.5


	-62S2
	Wielokreskowy
	13;14    62.3


	-70S1
	Wielokreskowy
	3;4    70.2
	21;22    70.1
	3;4    70.4


	-70S2
	Wielokreskowy
	1;2    70.1
	3;4    70.1


	-72S1
	Wielokreskowy
	3;4    72.2
	21;22    72.1
	3;4    72.4


	-72S2
	Wielokreskowy
	1;2    72.1
	3;4    72.1


	-74S1
	Wielokreskowy
	3;4    74.2
	21;22    74.1
	3;4    74.4


	-74S2
	Wielokreskowy
	1;2    74.1
	3;4    74.1



	STD
	-STD1
	Wielokreskowy
	60.2
	1;2;PE    12.2
	3 nc    60.4
	4 no    60.4
	5 com    60.4
	8    60.2
	9    60.3
	10    60.3
	11 -    60.2
	12 +    60.3
	13 +    60.3


	-STD2
	Wielokreskowy
	61.2
	1;2;PE    12.4
	1    61.2
	1    61.4
	2    61.3
	2    61.4
	3    61.3
	3    61.4
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